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A seguito di segnalazione di concorrente si precisa che per mero errore materiale all’art.
17.3 lett. h) ultimo periodo del Capitolato Speciale d’Appalto € scritto che la temperatura
di esercizio delle celle frigorifero dovra essere prevista tra valori 5 / -20°C.

Il range di temperatura corretta delle celle frigorifero deve essere invece compreso

tra valori 0° C e + 5° C, ovvero temperatura di conservazione.
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