PIANTA COPERTURA

SEZIONE B-B

scala 1:25

SEZIONE C-C

scala 1:25

ATTENZIONE:

— VERIFICARE IN SITO LA GEOMETRIA £ LA POSIZIONE DELLE OPERE ESISTENTI SU
CUI' INTERVENIRE.

— ADATTARE LE ARMATURE ATTORNO ALLE NUOVE APERTURE E VICINO ALLE OPERE
ESISTENTI.

— POSARE SEMPRE WATERSTOP TRA CLS ESISTENTE E NUOVI GETTI.

NOTE

1. IL PRESENTE DISEGNO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER LA GEOMETRIA DEL POZZETTO E LA
DISPOSIZIONE DI FERRI;

2. AWERTIRE LA DIREZIONE LAVORI PRIMA DI PROCEDERE CON | GETTI DEI CONGLOMERATI

3. IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA (FONDO, PARETI E INTRADOSSO COPERTURA) CON RESINA
EPOSSIDICA SP= 300 MICRON

MATERIALI

CALCESTRUZZO (A PRESTAZIONE EN 206 e UNI 11104)

PER SOTTOFONDAZIONI, GETTI DI' PULIZIA ..

Calcestruzzo tipo: C10/15
Classe di esposizione: XCO
Dimensione massima dell'aggregato: 25mm
Classe di contenuto in cloruri: Cl 1.0 (1%)
PER STRUTTURE ARMATE

Calcestruzzo tipo: C28/35
Classe di esposizione: XC2
Dimensione massima dell'aggregato: 22mm
Classe di contenuto in cloruri: Cl 0.30 (0.3%)
Copriferro minimo: 30 mm
Classe di consistenza allo scarico: S4

BARRE E RETI B450C

NOTE GENERALI

SMUSSI PER GETTI DI

COPRIFERRO PIEGHI ARMATURE

STRUTTURE ARMATE

6 ¢ per 8<20mm
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8 ¢ per 8>20mm

8 ¢ per 8<20mm

9 ¢ per 8>20mm
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