
Codice punto di 

prelievo
PVC 1 ADD 3 REU 2 REU 3 REU 5 REU 7 REU 8 REU 11 REU 14

Indirizzo
Fraz. Variglie - 

Strada Valdonia 68

Fraz. Vaglierano 

Basso 115

Loc. Vallarone - Az. 

Il Boschetto
Serra di Variglie 86

 Loc. Vallebenedetta 

7/A

Fraz. Valleandona - 

Str. Lascaris 58/60
Via Giribaldi 1

Fraz. Vaglierano 

Alto 13

Fraz. Vallarone 

11/B

Identificativo 

certificato 
2300348.017 2300547.006 2300348.007 2300348.008 2300454.006 2300454.008 2300454.009 2300547.009 2300547.013

Parametro Unità di misura
Valore di 

riferimento
Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato

Ammonio mg/l 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Arsenico μg/l 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2,13 <1 2,32

Bicarbonati mg/l CaCO3 - 184,8 164,64 159,6 176,4 176,4 168 168 168 184,8

Calcio mg/l - 60 61 60 60 70 70 70 61 70

Cloro residuo mg/l - 0,14 0,18 0,12 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,09

Conduttività elettrica μS/cm a 20 °C - 425 423 419 419 421 428 421 421 424

Durezza totale °F - 21 22 21 21 23 23 23 22 23

Fluoruri mg/l - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Magnesio mg/l - 15,1 15,3 15,1 15 16,3 16 16,1 15,2 16,1

Manganese μg/l 50 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Nitrati mg/l 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Nitriti mg/l 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

pH unità di pH 6,5 - 9,5 7,93 7,72 8,04 8,01 7,8 7,81 8,01 7,81 7,88

Potassio mg/l - 1,86 1,97 1,83 1,85 2,21 2,13 2,16 1,91 2,2

Residuo fisso 180 °C mg/l - 277 275 273 273 274 279 274 274 276

Sodio mg/l - 15,6 15,8 15,4 15,3 18,4 17,5 18,4 15,8 18

Solfati mg/l 250 30 31,9 30 29,8 33,1 32,9 33,1 31,8 33,4

Analisi di verifica effettuate ai sensi del D.lgs 31/01

Periodo di riferimento: gennaio - giugno 2023


