
Codice punto di 

prelievo
REU 4 REU 12 REUI 1 REUI 2 REUI 3 REUI 4 REUI 7

Indirizzo
Strada S. Bartolomeo 

276/A

Fraz. San Marzanotto 

Piana 278

Fraz. San Marzanotto 

Paese 26

Bricco Gianotti 

155/B

Fraz. Montemarzo 

139
Fraz. Valterza 69/A

Fraz. Quarto Inferiore 

145

Identificativo 

certificato 
2300348.009 2300547.010 2300348.011 2300348.012 2300348.013 2300348.014 2300454.011

Parametro Unità di misura
Valore di 

riferimento
Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato

Ammonio mg/l 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Arsenico μg/l 10 <1 <1 2,28 2,58 2,29 <1 2,47

Bicarbonati mg/l CaCO3 - 151,2 179,76 109,2 100,8 92,4 151,2 100,8

Calcio mg/l - 48 62 31,8 31,8 31,4 48 30,8

Cloro residuo mg/l - 0,1 0,07 0,1 0,32 0,23 0,16 0,06

Conduttività elettrica μS/cm a 20 °C - 353 424 265 260 262 352 238

Durezza totale °F - 18 22 13 13 13 18 13

Fluoruri mg/l - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Magnesio mg/l - 14,2 15,4 13,5 13,5 13,4 14,2 12,8

Manganese μg/l 50 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Nitrati mg/l 50 5,12 <1 10,9 10,5 10,4 5,59 8,3

Nitriti mg/l 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

pH unità di pH 6,5 - 9,5 7,91 7,82 8,04 8,07 8,09 7,86 8,06

Potassio mg/l - 1,63 1,92 1,34 1,33 1,32 1,62 1,44

Residuo fisso 180 °C mg/l - 230 276 173 169 171 229 155

Sodio mg/l - 11,3 15,9 6,1 6,2 6 11,3 6,5

Solfati mg/l 250 23,5 32,7 15,8 15,1 15,5 24,6 12,3

Analisi di verifica effettuate ai sensi del D.lgs 31/01

Periodo di riferimento: gennaio - giugno 2023


